
Préfecture de l'Yonne
 
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne
 

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine
 

Bulletin édité le 12 juin 2026 

Unité de gestion: COPE DU MOULIN DES FEES- SDDEA 

Exploitant: SDDEA 

Date prélèvement et mesures de terrain : 04 juin 2026 à 09h26.
 
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
 

Nom et type d'installation:
 

LIGNY LE CHATEL - (UNITE DE DISTRIBUTION)
 

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee 

Type d'analyse: A 

Nom du point de surveillance: CENTRE LIGNY - LIGNY-LE-CHATEL 

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE 

Code du point de surveillance: 0000000738 Code installation: 000738 Numéro de prélèvement: 00139538 

Conclusion sanitaire de l'ARS : 

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de 
qualité du fait du léger dépassement en matière orga nique. L'eau reste consommable par 
l'ensemble de la population. 

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article
 
D1321-104 du Code de la Santé Publique.
 

ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne
 
14, rue Guynemer- 89000 AUXERRE
 

Standard: 0 808 807 107
 



Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi 

08900139538 Références de 
qualité 

Limites de 
qualités 

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 
pH 6,7 unité pH 6,5 9 

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION 
Chlore libre 0,17 mg(Cl2)/L
 

Chlore total 0,21 mg(Cl2)/L
 

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 
Turbidité néphélométrique NFU 0,11 NFU 2 

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS 
Benzène <0,1 µg/L 1 

Butyl benzène-n <0,1 µg/L 

Chloro-2-toluène <0,10 µg/L 

Chloro-3-toluène <0,10 µg/L 

Chloro-4-toluène <0,10 µg/L 

Cumène <0,1 µg/L 

Cymène-p <0,1 µg/L 

Ethylbenzène <0,02 µg/L 

Mésitylène <0,1 µg/L 

Méthyl tert-buthyl Ether <0,5 µg/L 

Pseudocumène <0,1 µg/L 

Styrène <0,02 µg/L 

tert-butylbenzene <0,1 µg/L 

Toluène <0,1 µg/L 

Triméthylbenzène-1,2,3 <0,1 µg/L 

Xylène ortho <0,02 µg/L 

Xylenes (méta + para) <0,04 µg/L 

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS 
3-Chloropropène <0,50 µg/L 

Bromochlorométhane <0,20 µg/L 

Chlorométhane <0,50 µg/L 

Chlorure de vinyl monomère <0,10 µg/L 0,5 

Dibromoéthane-1,2 <0,02 µg/L 

Dichloroéthane-1,1 <0,10 µg/L 

Dichloroéthane-1,2 <0,10 µg/L 3 

Dichloroéthylène-1,1 <0,1 µg/L 

Dichloroéthylène-1,2 cis <0,02 µg/L 

Dichloroéthylène-1,2 trans <0,10 µg/L 

Dichlorométhane <5,0 µg/L 

Dichloropropène-2,3 <0,50 µg/L 

Fréon 113 <0,1 µg/L 

Hexachloroéthane <0,10 µg/L 

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 <0,50 µg/L 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,10 µg/L 10 

Tétrachlorure de carbone <0,10 µg/L 

Trichloroéthane-1,1,1 <0,02 µg/L 

Trichloroéthane-1,1,2 <0,10 µg/L 

Trichloroéthylène <0,10 µg/L 10 

Trichlorofluorométhane <0,50 µg/L 

FER ET MANGANESE 
Fer total 

Manganèse total 

<10 

<10 

µg/L 

µg/L 

200 

50 
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MINERALISATION 
Conductivité à 25°C 658 µS/cm 200 1 100 

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. 
Aluminium total µg/l 33 µg/L 200 

Antimoine <1 µg/L 10 

Argent <1 µg/L 

Arsenic <2 µg/L 10 

Baryum 0,011 mg/L 0,7 

Béryllium <0,005 mg(Be)/L 

Bore mg/L 0,011 mg/L 1,5 

Cadmium <1 µg/L 5 

Chrome total <5 µg/L 50 

Cobalt <5 µg/L 

Cuivre <0,01 mg(Cu)/L 1 2 

Etain <5 µg/L 

Lithium <0,01 mg/L 

Mercure <0,01 µg/L 1 

Molybdène <0,005 mg/L 

Nickel <5 µg/L 20 

Plomb <2 µg/L 10 

Sélénium <2 µg(Se)/L 20 

Strontium en µg/L 138 µg/L 

Thallium <1 µg/L 

Titane <10 mg/L 

Vanadium <5 µg/L 

Zinc <0,010 mg(Zn)/L 

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES 
Carbone organique total 2,4 mg(C)/L 2 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL 

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0 

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0 

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION 
Bromoforme 3,10 µg/L 100 

Chlorodibromométhane 6,70 µg/L 100 

Chloroforme 3,4 µg/L 100 

Dichloromonobromométhane 4,80 µg/L 100 

CHLOROBENZENES 
Chlorobenzène <0,10 µg/L 

Dichlorobenzène-1,2 <0,02 µg/L 

Dichlorobenzène-1,3 <0,10 µg/L 

Dichlorobenzène-1,4 <0,02 µg/L 

PESTICIDES DIVERS 
Dichloropropane-1,2 <0,02 µg/L 0,1 

Dichloropropylène-1,3 cis <2,00 µg/L 0,1 

Dichloropropylène-1,3 trans <2,00 µg/L 0,1 
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